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SPOSTARE SUL RITORNO

AL POSTO DEI COLLETTORI RIMOSSI




MONTAGGIO GRUPPO INAIL SGB

;
Oetail A
13 [VALVOLA DI SICUREZZA INAIL 1
12 [ATTACCO PER VALVOLA DI SICUREZZA INAIL 1
11 |TERMOSTATO DI SICUREZZA INAIL CALEFFI £24000 1
10 |GUARNIZIONE CALOTTA CIECA G 17 1
G |CALOTTACIECAG 17 1
B | PPRESSOSTATO DI SICUREZZA INAIL (0 = 5) bar 1
7 | TERMOMETRO IMAIL (0 = 1207 GUAINA G 172 1
§ | MANOMETRO INAIL (0 = &) bar ATTACCO RADIALE G 118 1
5| RICCIO AMMORTIZZATORE PER MANOME TRO 1
4 [RUBINETTO PORTAMANOME TRO CAMPIONE A 3 VIE G 14 NAIL 1
3 | TUBO RUBINET TO PORTAMANOMETRO TNAIL 1
7 |POZZETTO DI CONTROLLO INAIL G /2" L=50 mm f
o 1 |COLLETTORE INAIL SGB (KB 1, KB 2, KB 3, KB 4) 1
I Ry PART DESCRIZIONE QTy)|
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SUL POSTO DELLE POMPE SPOSTATE, MONTARE IL TRONCHETTO INAIL ED | RELATIVI ACCESSORI




